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1. RubiSafe informacinės sistemos taikymas
Rubisafe informacinė sistema skirta:


Užtikrinti automatinį objektų įrengimų valdymą.


Bet kurioje vietoje, kur yra Internet prieiga bei GSM, bet kuriuo metu matyti objektų duomenis, būklę bei keisti valdymo programų parametrus.


Centralizuotai kaupti ir apdoroti objektų duomenis.


Gauti ataskaitas lentelių ir grafikų pavidale.


Gedimų ar kitų svarbių įvykių objekte atveju siųsti pranešimus į atsakingų darbuotojų kompiuterius (interneto svetainę bei elektroninį paštą) ir į mobiliuosius telefonus (SMS žinute).


Pranešimų perdavimo ir registravimo schemų pagalba užtikrinti operatyvų pranešimų perdavimą ir darbuotojų atsakomybę.


Vykdyti objektų apsaugą.
2. Trumpas sistemos aprašymas

“RubiSafe” sistemos pagrindas –nutolusių objektų valdymas bei duomenų apie juos gavimas ir šių duomenų analizė. Sistema susideda iš trijų pagrindinių dalių.
1. Prietaisai – tai visuma RubiSafe valdiklių (toliau RubiSafe prietaisų), kurie skirti duomenims apie objektą surinkti, analizuoti, priimti sprendimus, bei siųsti aliarmus ir pranešimus apie įvykius. Visi šie atskiri prietaisai gali dirbti autonomiškai, kaip savarankiški valdikliai, tačiau, norint kuo efektyviau panaudoti sistemos resursus, visi jie įjungti į tinklą, panaudojant Ethernet, GSM ir GPRS ryšį.
2. Serveris – grupė sisteminių serverių, kurie skirti ryšiui su prietaisais ir vartotojais palaikyti, apdoroti ir saugoti duomenis. Serveryje kaupiama informacija apie kiekvieną iš objektų, sekama jų esama būklė bei savybės. Serveris periodiškai surenka duomenis iš kiekvieno prietaiso, atnaujindamas duomenų bazę, kuri yra visos sistemos pagrindas. Serverio tarnybos atlieka visus duomenų atnaujinimo uždavinius, renka informaciją apie įvykius bei vykdo kitas sistemos valdymo užduotis. Jeigu kuriame iš objektų įvyksta kritinis įvykis ar sutrikimas, serverį aptarnaujantis personalas nedelsiant gauna apie tai informaciją bei atitinkamai reaguoja, todėl bet kokie nukrypimai nuo normalaus sistemos darbo nelieka nepastebėti.
3. Vartojo sąsaja – tai visuma priemonių, kuriomis vartotojai gauna informaciją bei pranešimus apie objektus, valdo juos. Pagrindinį informacijos srautą vartotojui teikia interneto svetainė. Registruoti vartotojai gali prisijungti prie serveryje saugomų duomenų. Iš didžiulio duomenų kiekio galima lengvai atrinkti reikalingus ir gauti juos įvairių standartinių arba pačių susidarytų ataskaitų forma, jas analizuoti, bei savo nuožiūra naudoti tolesniame darbe. Interneto serverio dėka naudotis sistemos sukauptais duomenimis galima iš bet kurio pasaulio kompiuterio prijungto prie interneto. Vartotojas informaciją gali gauti taip pat elektroniniu paštu.
3. Darbo su sistema pradžia ir pabaiga

Interneto naršyklės adresų eilutėje, surinkę prisijungimo prie sistemos puslapio adresą, pateksite į puslapį, kuriame rasite kliento prisijungimo formą.
Prisijungimo formos laukelyje Prisijungimo vardas 1 pav. A įveskite savo vartotojo vardą, o laukelyje Slaptažodis 1 pav. B įveskite slaptažodį, kuriuos jums yra suteikęs RubiSafe sistemos administratorius. Atminkite, kad slaptažodyje yra svarbios didžiosios ir mažosios raidės. Jei vardą ar slaptažodį pamiršote susisiekite su sistemos administratoriumi. Įvedę vardą ir slaptažodį spauskite mygtuką Prisijungti 1 pav. C.
Vienu metu sistemoje gali dirbti tik vienas vartotojas su tuo pačiu vardu. Tad, jei tuo pačiu vardu jau bus prisijungęs kitas vartotojas iš to pačio ar kito kompiuterio, prie sistemos prisijungti negalėsite. Bus išvedamas pranešimas: Vartotojas jau prisijungęs (arba palaukite 5 min. jei nepavyko teisingai atsijungti nuo sistemos). Šis pranešimas gali būti išvedamas ir tuomet, jei vartotojas nekorektiškai atsijungė nuo sistemos, t.y. išeinant iš sistemos nebuvo nuspaustas mygtukas [image: image1.jpg]


 „Pabaiga“(žiūr. nuorodą C. 2 pav.  Kliento Vartotojo pradinis puslapis. Tada reikia laukti iki 5 min., t.y. kol praeis 5 min., kai nutrūko ryšys su šiuo naudotoju.


[image: image2]
1 pav. Prisijungimo prie sistemos langas
[image: image232.jpg]Teskati




4. Pradinis puslapis
Vartotojas prisijungęs prie RubiSafe informacinės sistemos patenka į pradinį sistemos puslapį 2 pav.  Kliento Vartotojo pradinis puslapis.
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2 pav.  Kliento Vartotojo pradinis puslapis
Pradinis RIS vartotojo puslapis yra sudarytas iš keleto dalių:

Prisijungus prie sistemos parodomas kiekvienam sistemos vartotojui individualiai pritaikytas pradinis puslapis, kuriame priklausomai nuo vartotojo turimų teisių, rodomi tik jam reikalingi meniu punktai.
A –Pagrindinis meniu—Išsiskleidžiantis kitų meniu punktų sąrašas, skirtas, prisijungusiam vartotojui. 2 pav. A
B – Informacija apie prisijungusį vartotoją.
C – mygtukų juosta:[image: image4.jpg]


 [Mano pagrindinis puslapis]Grįžimo į pradinį vartotojo puslapį mygtukas, [image: image5.jpg]


[Objektų paieška]objektų paieškos mygtukas, [image: image6.jpg]


 [Išsaugoti paieškos parametrus] Parametrų grupės išsaugojimo mygtukas, puslapyje, kuriame nėra parametrų, kuriuos galima išsaugoti, šis mygtukas bus pilkos spalvos, tai reiškia, kad jis neveikia. [image: image7.jpg]


-garsinio signalo apie naujus pranešimus išjungimo mygtukas. Jį paspaudus išjungiamas garsinis signalas ir mygtukas tada pasikeičia į [image: image8.jpg]


. Norėdami įjungti garsinį signalą paspauskite mygtuką dar kartą. [image: image9.jpg]


-naujų pranešimų indikatorius, atėjus naujam pranešimui indikatorius mirksi geltona spalva. [image: image10.jpg]


-ryšio su sistemos duomenų baze indikatorius. Jei ryšys veikia ikonėlėje vaizduojamų kompiuteriukų ekranai šviečia žalia spalva, jei ryšys nutrūksta, ikonėlėje pavaizduotų kompiuterių ekranai mirksi raudonai. [image: image11.jpg]


[Pabaiga] darbo pabaigos sistemoje mygtukas.
D –.Papildomi punktai, Nauji pranešimai, Išsaugotos objektų paieškos išsaugotos ataskaitos, Vartotojo informacija.
E – pagrindinis langas, kuriame rodomas pasirinkto puslapio vaizdas.
5. Pagalba

Šiame puslapyje rasite ir galėsite atsisiųsti darbui su RubiSafe sistema reikalingus papildomus interneto naršyklės komponentus ir vartotojų instrukcijas ir pan.

[image: image12.png]rubisafe3 - Maxthon Browser ]

le E w Favorites Groups Options Tools Window Help
0-0-0- % HW-B-G&kF9 - B

ddress @] http:/fwww.rublsafe.It/v3/mainsite.aspx?subin=98

Nauji pranegimai
I8saugotos objekty paieskos
IBsaugotos ataskaitos

Mano informacija

Pagalba

‘Adobe SVG Viewer. Komponentas objekty schemy atvaizdavimui. Atsisiysti

Tragai: 1 1] Puslapiai: 1 [+]

>

&]Done.
#start| & G @ ¥ @

»

L. [@r. =E.|8w. <R |SR

@0 SRR 1921685245 474KE  BAM 1

|¥M. @R LB ILIES2R 10:5





3 pav. Pagalba vartotojui
6. Nauji pranešimai
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4 pav. Pranešimai

Prisijungęs prie sistemos naudotojas automatiškai patenka į sistemos siunčiamų pranešimų apie įvykius prietaisuose ir sistemoje peržiūros langą. 4 pav. Pranešimai Šiame lange pateikiami pranešimai apie sistemos registruojamus vartotojui skirtus įvykius. Vartotojui rodomi tik tie pranešimai, kuriuos jis gauna priklausomai nuo turimų teisių. Jei pranešimų nėra, ar reagavimo į aktyvius pranešimus laikas yra praėjęs, lango centre matomas užrašas:Nėra aktyvių įvykių. (Pranešimų). Jei aktyvių pranešimų yra bus parodomas aktyvių pranešimų sąrašas.

Pagal  kai kuriuos pranešimų sąrašo stulpelius galima rūšiuoti pranešimus. Tereikia paspausti pasirinkto stulpelio viršuje esantį užrašą. ir stulpeliuose esantys duomenys priklausomai nuo jų tipo bus surūšiuoti didėjimo mažėjimo abėcėlės arba kita tvarka.

Vartotojas, perskaitęs pranešimą, jį patvirtina, pažymėdamas (, ir apačioje esančio  mygtuko [image: image14.jpg]Patvirtinti



 paspaudimu, tuo patvirtindamas, kad jis su pranešimu susipažino ir imsis reikiamų veiksmų.
Pranešimai yra suskirstyti pagal svarbą:

· -Aukštas prioritetas (raudonas)
· -Normalus prioritetas (geltonas)
· -Žemas prioritetas (mėlynas)
Paspaudus mygtuką [image: image15.jpg]Patvirtinti



 parodomas dialogo langas su klausimu. „Patvirtinti pažymėtus aliarmus?“5 pav. Jei patvirtinate aliarmą spauskite mygtuką „OK“, jei –ne spauskite „Cancel“.
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5 pav. Patvirtinti pažymėtus aliarmus

7. Duomenų sąrašo pritaikymas


Kartais sąrašas gali būti nepatogus t. y. per daug arba per mažai informatyvus, todėl kiekvienas vartotojas gali prisitaikyti sąrašą savo poreikiams: Padidinti arba sumažinti rodomų stulpelių skaičių, arba eilučių rodomų puslapiuose skaičių.
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6 pav. Pranešimai: Duomenų sąrašas

Duomenų sąrašo parametrų redagavimo langas išskleidžiamas spaudžiant mygtuką [+]. puslapio apačioje.6 pav. A Pastaba, tuose sąrašuose, kuriuose pateikiama vien esminė informacija stulpelių skaičius sumažinti negalėsite.
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7 pav. Pranešimai: duomenų sąrašo parametrai


Atsiradusiame sąraše grafoje „Rodyti stulpelį“.7 pav. A reikia pažymėti ( ties reikiamo stulpelio pavadinimu. Laukelyje „Rodyti įrašų puslapyje“ 7 pav. pav. B įrašomas skaičius, kiek eilučių bus rodoma puslapyje. Pakeitimai išsaugomi mygtuku „Išsaugoti nustatymus“ 7 pav. pav. C. Taip pat šiuo mygtuku uždaromas sąrašo redagavimo langas, nepadarius jokių pakeitimų.

Pastaba, tuose sąrašuose, kuriuose pateikiama vien esminė informacija stulpelių skaičius sumažinti negalėsite.
8. Išsaugotos objektų paieškos
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8 pav. Išsaugotos objektų paieškos

8 pav. Šiame lange bus galima rasti vartotojo pasirinktus dažniausia naudojamus paieškos parametrus,reikiamam objektui surasti arba išsaugotus objektų sąrašus. Tai yra vartotojo sukurtos nuorodos, kurias paspaudus patenkama į dalinai užpildytą objektų paieškos langą arba į išsaugotą objektų sąrašą. Jei reikia šias nuorodas vartotojas gali ištrinti, jas pažymėjęs ( ir paspaudęs mygtuką [image: image20.jpg]Iatrinti



 Paspaudus šį mygtuką parodomas dialogo langas su užrašu „Ar tikrai trinsite šį įrašą?“ Jeigu tikrai trinsite įrašą dialogo lange spauskite „OK“, jei – ne spauskite mygtuką „Cancel“.

Išsaugotų objektų paieškų lange paspaudęs savo sukurtą nuorodą vartotojas atsidarys paieškos langą,, kurio dalį parametrų vartotojas buvo pasirinkęs iš anksto arba išsaugotą objektų sąrašą. Naudojantis šia nuoroda nereikės ieškant tam tikrų objektų iš naujo pildyti objektų paieškos lango laukų.

Objektų paieškos lange vartotojas įrašęs objekto paieškos parametrą(-us), kuriais, dažniausiai naudojasi pvz. pavadinimas, kita informacija, ar pan. turi spausti užrašą [image: image21.jpg]


 tuomet atsidarys paieškos grupės parametrų pavadinimo suteikimo langas 9 pav. Paieškos parametrų grupės pavadinimo įvedimo langas.

Pastaba: Jeigu prieš paspaudžiant mygtuką [image: image22.jpg]


 buvo nuspaustas mygtukas „Ieškoti“ ir sistema pagal įvestus parametrus pateikė objektų sąrašą bus išsaugomas pateiktas objektų sąrašas.
Taip galima išsaugoti ir pasirinktas duomenų ataskaitas.
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9 pav. Paieškos parametrų grupės pavadinimo įvedimo langas


Jame vartotojas įrašo pasirinktų parametrų grupės pavadinimą ir spaudžia mygtuką „OK“, jeigu norite uždaryti šį langą spauskite mygtuką „Cancel“ Kitą kartą pradiniame puslapyje, pasirinkus punktą paieškos parametrai jame bus parodoma vartotojo sukurta nuoroda/os, kurią nuspaudus bus patenkama į dalinai užpildytą objektų paieškos langą. Pastaba: kituose languose, kuriuose negalima išsaugoti pasirinktų parametrų rinkinių arba objektų bei ataskaitų sąrašų mygtukas neveikia, tuomet jis būna pilkos spalvos[image: image24.jpg]



.

Išsaugotos ataskaitos
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10 pav. Išsaugotos ataskaitos: Nuorodos
Šiame lange bus galima rasti vartotojo pasirinktus dažniausia naudojamus parametrus,reikiamai ataskaitai sudaryti arba gautai ataskaitai išsaugoti. Tai yra vartotojo sukurtos nuorodos, kurias paspaudus patenkama į dalinai užpildytą ataskaitos parametrų langą arba į išsaugotą ataskaitą. Jei reikia šias nuorodas vartotojas gali ištrinti, jas pažymėjęs ( ir paspaudęs mygtuką [image: image26.jpg]Iatrinti



 Paspaudus šį mygtuką parodomas dialogo langas su užrašu „Ar tikrai trinsite šį įrašą?“ Jeigu tikrai trinsite įrašą dialogo lange spauskite „OK“, jei – ne spauskite mygtuką „Cancel“.

Išsaugotų ataskaitų lange paspaudęs savo sukurtą nuorodą vartotojas atsidarys ataskaitos parametrų langą, kurio dalį parametrų vartotojas buvo pasirinkęs iš anksto arba išsaugotą ataskaitą. Naudojantis šia nuoroda nereikės sudarant ataskaitą iš naujo pildyti ataskaitos sudarymo formos laukų.


Ataskaitos sudarymo formos lange vartotojas įrašęs arba pasirinkęs sąskaitos sudarymo parametrus, kuriais, dažniausiai naudojasi pvz. Laikotarpis (nuo-iki), ar pan. turi spausti užrašą [image: image27.jpg]


 tuomet atsidarys paieškos grupės parametrų pavadinimo suteikimo langas 9 pav.
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11 pav. Išsaugotos ataskaitos

Pastaba: Jeigu prieš paspaudžiant mygtuką [image: image29.jpg]


 buvo nuspaustas mygtukas [image: image30.jpg]Teskati



 ir sistema pagal įvestus parametrus pateikė objektų sąrašą bus išsaugomas pateiktas objektų sąrašas.

Taip galima išsaugoti ir pasirinktus paieškos parametrus.

Mano informacija
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12 pav. Vartotojo informacija


12 pav. Vartotojo informacija Šiame lange yra redaguojami ir keičiami asmeniniai vartotojo duomenys sistemoje. Pakeitimai išsaugomi mygtuko [image: image32.jpg]1§saugoti



 paspaudimu. Jeigu pakeitimų išsaugoti nenorite spauskite mygtuką [image: image33.jpg]1 naujo




 Pastaba: Visi vartotojo informacinės kortelės laukai turi būti užpildyti. Kitaip pakeitimų išsaugoti negalėsite. Informacija slaptažodžio lauke nerodoma.


Jeigu redaguojant vartotojo informaciją liko neužpildytų laukų, paspaudus mygtuką „Išsaugoti“ užrašas „*Liko neužpildytų laukų“ pakeis spalvą iš juodos į raudoną. Taip pat iš juodos į raudoną pasikeis neužpildyto lauko ar laukų spalva 13 pav. .
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13 pav. Mano informacija: liko neužpildytų laukų
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14 pav. Mano informacija: duomenys išsaugoti sėkimingai

Jeigu visi vartotojo kortelės laukai buvo užpildyti teisingai, nuspaudus mygtuką [image: image36.jpg]1§saugoti



 greta užrašo *privalomi užpildyti laukai bus rodomas žalios spalvos užrašas (duomenys išsaugoti sėkmingai.). Tai reiškia, kad visi vartotojo informacijos pakeitimai sėkmingai atlikti 14 pav. 
9. Objektų paieška sistemoje


[image: image37]
15 pav. Objektų paieška sistemoje

Objektų paieškos lange iš išsiskleidžiančių sąrašų galima pasirinkti: valstybę, vietovę ir gatvę. 15 pav.. A.

 adreso raidė ir numeris, objekto registracijos numeris bei kita informacija įvedama naudojantis klaviatūra. 
Pastaba iš sąrašo nepasirinkę vietovės, gatvių sąrašo išskleisti negalėsite.

Įvesti paieškos parametrai patvirtinami mygtuko [image: image38.jpg]Teskati



 paspaudimu. Mygtuko [image: image39.jpg]1 naujo




 paspaudimu paieškos parametrų laukai išvalomi.

Jeigu paieškos parametrai buvo pasirinkti teisingai sistema pateiks paieškos parametrus atitinkančių rastų objektų sąrašą.
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16 pav. Objektų paieška sistemoje: objektų sąrašas
10. Šilumos mazgai

Šilumos mazgo parametrų peržiūra ir keitimas. Šiame lange susipažįstama su Šilumos mazgo parametrais. Taip pat galima valdyti šilumos mazgą, keičiant jo parametrus.
Šilumos mazgai: Šilumos mazgo parametrų peržiūra ir keitimas
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17 pav. Šilumos mazgai: Šilumos mazgo parametrų peržiūra ir keitimas šildymo kontūras


Pasirinkus šį punktą atsidaro šilumos mazgo langas (žr.17 pav. ). Šiame lange pateikiami kontūrų pavadinimai (standartiškai tai būna karšto vandens ir šildymo kontūrai.Tiek pirmas, tiek antras kontūras gali būti šildymo arba karšto vandens.

Žemiau matomi mazgų parametrai. Lango viršuje pasirenkamas kontūras.

Šildymo kontūrui skirti keturi valdymo laukai:

· Darbo režimas – kontrolerio darbo režimas parenkamas iš išsiskleidžiančio sąrašo.

· Tvarkaraštis – sistemos darbo tvarkaraštis, kai dirbama automatiniu darbo režimu;

· Temperatūros grafikas – įeinančio iš išeinančio srauto temperatūros priklausomybė nuo lauko temperatūros;

· Oro temperatūros lygis – Šildymo kontūro šilumos atjungimo lauko temperatūros riba ir jautrumas.
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18 pav. Šilumos mazgai: Šilumos mazgo parametrų peržiūra ir keitimas karšto vandens kontūras
Karšto vandens kontūrui skirti trys menių punktai:

· Darbo režimas – kontrolerio darbo režimas parenkamas iš išsiskleidžiančio sąrašo.

· Tvarkaraštis – sistemos darbo tvarkaraštis, kai dirbama automatiniu darbo režimu;

· Temperatūros grafikas – įeinančio iš išeinančio srauto temperatūros priklausomybė nuo lauko temperatūros;


Tvarkaraštyje, (Svarbu, tik automatiniam darbo režimui) arba, kitaip sakant, laiko grafike galima sudaryti detalų valandinį temperatūros palaikymo tvarkaraštį, pagal kurį nurodytomis valandomis bus pažeminamas temperatūros grafikas. Šiame grafike aprašomos dvi dienos – darbo ir savaitgalio. Laukelis lentelės eilutėje atitinka paros valandą. Pelės paspaudimu ant langelio keičiamas režimas:

· Geltona – diena;

· Juoda – naktis;

· Žalia – Ekonominis;

· Raudona – automatiškai išsijungiantis;

Tvarkaraščio apačioje varnelėmis pažymimos darbo dienos (varnele nepažymėtos dienos dirba pagal savaitgalio tvarkaraštį). Žemiau iš sąrašo pasirenkamos kiekvieno pažeminimo vertės:

· Diena
· Naktis
· Ekonominis;


17 pav. paveikslėlyje matomas temperatūros grafikas, kur vertikali ašis kontūro srauto temperatūra, o horizontali ašis – lauko temperatūra. Su pele tempkite taškus iki pageidaujamos temperatūros. Jei pasirinktas šildymo kontūras, kontūro valdymo lange galima keisti šildymo atjungimo ir temperatūros jautrumo vertes.

Šilumos mazgai: Šilumos mazgo parametrų peržiūra
Šiame skyriuje aprašomas šilumos mazgo parametrų peržiūros meniu punktas. 
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19 pav. Šilumos mazgo parametrų peržiūra

Jei pageidaujate atstatyti pradinius duomenis, buvusius prieš pakeitimus reguliavimą reikia pradėti iš naujo – pasirinkite [image: image44.jpg]1 naujo




. Tam, kad gauti einamuosius šilumos mazgo valdymo parametrus, reikia pasirinkti –[image: image45.jpg]Uzklausti konfigdracija



.

Šilumos mazgai: Vizualizacijos schemų peržiūra
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20 pav. Šilumos mazgai: Vizualizacijos schemų peržiūra
Šiame lange galėsite peržiūrėti šilumos mazgo schemą, taip pat susieti schemą su objektu. Schemoje yra mygtukas įjungiantis arba išjungiantis duomenų užklausimo funkcija. Jeigu bandysite užklausti duomenis nepažymėję schemos (. Bus parodomas dialogo langas su užrašu „Nepažymėta schema“. Norėdami uždaryti šį langą spauskite mygtuką „OK“
[image: image48.png]Microsoft Internet Explol
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21 pav. nepažymėta schema
11. Ataskaitos

Šiame lange pateikiamos visų tipų ataskaitos, pirmiausia patenkama į archyvų ataskaitos langą.
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22 pav. Ataskaitos

Jei per paiešką buvo pasirinkti keli objektai, tai iš išsiskleidžiančio objektų sąrašo išsirenkamas objektas, kurio archyvų ataskaitą norėsite matyti. Tada virš kairiojo ataskaitos formavimo lango esančiame sąraše pasirenkamas skaitiklio tipas, pvz. energijos skaitiklis. Apačioje surašyti prietaiso duomenų archyvų pavadinimai, kurie, prieš tai juos pažymėjus jei reikia įtraukiami į ataskaitą arba pašalinami iš jos mygtukų [image: image50.jpg]


 ir [image: image51.jpg]


 paspaudimais mygtukai [image: image52.jpg]


 iš lango į langą perkelia tik pažymėtus archyvus, jeigu prieš spaudžiant mygtukus  bus nepažymėtas nė vienas archyvas bus parodomas dialogo langas su užrašu „Nepažymėta sąrašo eilutė“ 23 pav. Šis langas uždaromas mygtuko „OK“ paspaudimu.
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23 pav. Archyvų ataskaita: nepažymėta sąrašo eilutė

Mygtukai [image: image54.jpg]


 perkelia iš sąrašo į sąrašą visus archyvus. Jie labai patogūs, tada, kai reikia išvalyti sąrašą. Pasirinkus ataskaitai reikalingus archyvus apačioje iš kalendoriaus parenkamos laikotarpio, kurio ataskaitą norite matyti pradžios ir pabaigos datos. Datą galima įvesti ir rankiniu būdu. Įvesdami datą klaviatūra nepamirškite, kad ji turi būti įvesta tinkamu formatu metai-mėnuo-diena, (yyyy-mm-dd) kitaip ataskaita nebus pateikta. Pasirinkus laikotarpį ir paspaudus mygtuką [image: image55.jpg]Teskati



 parodoma pasirinkto laikotarpio ataskaita. Ataskaitos duomenys pateikiami lentelėje24 pav. Archyvų ataskaita lentelė 
Tada atsidariusiame lange bus parodoma archyvų ataskaita lentelės forma 24 pav. 
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24 pav. Archyvų ataskaita lentelė
Jeigu norite, kad ataskaitos duomenys būtų pateikti ne lentelės, bet grafiko forma spauskite lentelės apačioje esantį mygtuką. [image: image57.jpg]


. Naujai atsidariusiame lange bus parodomas lentelėje pateiktų duomenų grafikas. Jeigu įrašų daug ir jie netelpa 1 puslapyje, visi įrašai bus pateikiami keliuose puslapiuose. Puslapiams perversti skirti grafiko lango šonuose esantys mygtukai [image: image58.jpg]
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.
Mygtuku [image: image60.jpg]


 galėsite į grafiką įtraukti naujausias reikšmes.
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25 pav.Archyvų ataskaita: Grafikas
Ataskaitą lentelėje galima gauti ir el. paštu, tam reikia paspausti mygtuką [image: image62.jpg]


 ir Jūsų elektroninio pašto adresu bus išsiųstas failas, kurį galima peržiūrėti bei redaguoti Microsoft Excel programa.
Pranešimų ataskaita
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26 pav. Pranešimų ataskaita: ataskaitos formavimo langas


Šiame lange galite sukurti pageidaujamo laikotarpio objektų arba sistemos (nesusijusių su objektais) pranešimų ataskaitą. Pirmiausia iš išsiskleidžiančių sąrašų pasirenkama Objektas, arba sistemos pranešimai nesusiję su objektais. Paskui parenkamas pranešimo tipas, (Aukštas, Normalus, Žemas) bei būsena (aktyvus, pasibaigęs, patvirtintas), iš kalendoriaus pasirenkamos laikotarpio pradžios ir laikotarpio pabaigos data., kalendoriaus langai uždaromi mygtuko [image: image64.jpg]Udaryti



 paspaudimu. Tada spaudžiamas mygtukas [image: image65.jpg]Teskati



. Tuomet parodomas pranešimų sąrašas.
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27 pav. Pranešimų ataskaita
Šilumos skaitiklių ataskaita
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28 pav. Šilumos skaitiklių ataskaitos formavimo langas

Norint pamatyti šilumos skaitiklių ataskaitą reikia iš ataskaitų meniu punktą „Šilumos skaitiklių duomenys“. Atsidariusiame lange iš išsiskleidžiančio objektų sąrašo pasirenkamas objektas. Iš kalendoriaus pasirenkamos laikotarpio, kurio ataskaitą norite matyti pradžios ir pabaigos datos. Tada spaudžiamas mygtukas [image: image68.jpg]Teskati
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29 pav. Šilumos skaitiklių duomenys


Tada lange pateikiama šilumos skaitiklių duomenų ataskaita. Joje yra šie punktai:
Objekto nr.
Adresas

Laikotarpio pradžia

Laikotarpio pabaiga

Energija pradžioje MWh

Energija pabaigoje MWh

Energijos skirtumas MWh

Debitas pradžioje m3
Debitas pabaigoje m3
Debito skirtumas m3
Darbo laikas pradžioje h

Darbo laikas pabaigoje h

Darbo laiko skirtumas h
Nedarbo laikas pradžioje h
Nedarbo laikas pabaigoje h

Nedarbo laiko skirtumas h
Šilumos skaitiklių klaidos
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30 pav. Šilumos skaitiklių klaidų ataskaitos formavimo langas

Norint pamatyti šilumos skaitiklių klaidų atskaitą iš ataskaitos pasirinkimo sąrašo reikia pasirinkti Šilumos skaitiklių klaidos, tuomet atsidaro šilumos skaitiklių klaidų ataskaitos formavimo langas. Jei reikia jame iš sąrašo pasirenkamas objektas. Tada pasirenkamos ataskaitinio laikotarpio pradžios ir pabaigos datos ir spaudžiamas mygtukas [image: image71.jpg]Teskati
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31 pav. Šilumos skaitiklių klaidos
Ataskaitoje pateikiami
Objekto numeris
Objekto Adresas

Šilumos skaitiklio numeris

Įrašo laikas

Klaidos kodas

Objektų lankymo ataskaita
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32 pav. Objektų lankymo ataskaita: Pradinis langas
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33 pav. Objektų lankymo ataskaita: datos pasirinkimas


Darbuotojo apsilankymas objekte fiksuojamas RFID kortelės panaudojimu išjungiant apsaugą. Pagal objekte užfiksuotus RFID kortelės numerius nustatoma kada ir kas lankėsi objekte.

 RFID kortelių atskaita matoma iš ataskaitų meniu pasirinkus punktą „Objektų lankymo ataskaita“ iš išsiskleidžiančio sąrašo pasirenkamas objektas, kurio lankymo ataskaitą norite matyti, Laukuose laikotarpis iš kalendorių pasirenkamos pageidaujamo laikotarpio pradžios ir pabaigos datos. Kalendoriai uždaromi užrašo [image: image75.jpg]Udaryti



 paspaudimu. Datas galima įvesti ir rankiniu būdų, tačiau reikia vesti tik metai-mėnuo-diena, atskirti brūkšneliais formatu.
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34 pav. „Objektų lankymo ataskaita“

Iš objektų lankymo ataskaitos galima sužinoti, kada, kokią RFID kortelę turintis darbuotojas, kuriame objekte lankėsi. Objektų lankymo ataskaitą galite gauti ir Excel programos faile, elektroniniu paštu, tam reikia paspausti mygtuką [image: image77.jpg]


.
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35 pav. Prietaiso modulių struktūra pradinis langas
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36 pav. Prietaiso modulių struktūra

Šiame lange rodoma pasirinkto objekto prietaiso modulių struktūra.
12. Užklausų ataskaita
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37 pav. Užklausų ataskaita parametrų parinkimo langas
Šiame lange galėsite pasižiūrėti kiekvieno objekto (prietaiso) užklausas. Formuodami užklausų atskaitą iš išsiskleidžiančių sąrašų galėsite pasirinkti Užklausos tipą : (Online (ryšio su objektu (prietaisu)) būsena. VarSet(), Array Config (masyvų konfigūracija); Module Config (Modulių konfigūracija); Exec Command (); Upload (siųsti); Array 0(archyvas. kurio indeksas 0); Array 1 (archyvas, kurio indeksas 1); Array 3(archyvas, kurio indeksas3); Data/Time (prietaiso laikas); Array Pointers (archyvo nuorodos); Events Config (įvykių konfigūracija) Modem Config (modemo ); Ext Boards Config (plėtimo plokščių konfigūracija); Modbus command; User Events(vartotojo įvykiai); System Events (sisteminiai įvykiai); Sync. reugquest ID;
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38 pav. Užklausų ataskata
13. Komponentų ataskaita
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39 pav. Komponentų ataskaitos formavimo langas
Šiame lange formuojama ir pateikiama pasirinkto objekto prietaiso komponentų ataskaita. Iš išsiskleidžiančių sąrašų pasirenkami objektas, kurio prietaiso komponentų ataskaitą norėsite peržiūrėti, tada iš žemiau esančio sąrašo pasirinkite prietaiso komponentą, kurio parametrus norėsite peržiūrėti. Jį pasirinkus po sąrašu esančiame lange bus rodomi visi pasirinkto komponento parametrų pavadinimai Tuos kuriuos norėsite peržiūrėti pažymėkite ir įtraukite į ataskaitos langą arba pašalinkite iš jo mygtukų [image: image83.jpg]


 ir [image: image84.jpg]


 paspaudimais mygtukai [image: image85.jpg]


 iš lango į langą perkelia tik pažymėtus parametrų pavadinimus, jeigu prieš spaudžiant mygtukus bus nepažymėtas nė vienas parametro pavadinimas bus parodomas dialogo langas su užrašu „Nepažymėta sąrašo eilutė“ 23 pav. Šis langas uždaromas mygtuko „OK“ paspaudimu
Ataskaita galima peržiūrėti grafiko arba lentelės foma.
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40 pav. Kompoentų ataskaita

14. Modulio parametrų ataskaita
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41 pav. Modulio parametrų ataskaitos formavimo langas

Šiame lange formuojama ir pateikiama pasirinkto objekto prietaiso modulio parametrų ataskaita. Iš išsiskleidžiančių sąrašų pasirenkami objektas, kurio prietaiso modulių parametrus norėsite peržiūrėti, tada iš žemiau esančio sąrašo pasirinkite prietaiso modulį, kurio parametrus norėsite peržiūrėti. Jį pasirinkus po sąrašu esančiame lange bus rodomi visi pasirinkto modulio parametrų pavadinimai Tuos kuriuos norėsite peržiūrėti pažymėkite ir įtraukite į ataskaitos langą arba pašalinkite iš jo mygtukų [image: image88.jpg]
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 paspaudimais mygtukai [image: image90.jpg]


 iš lango į langą perkelia tik pažymėtus parametrų pavadinimus, jeigu prieš spaudžiant mygtukus bus nepažymėtas nė vienas parametro pavadinimas bus parodomas dialogo langas su užrašu „Nepažymėta sąrašo eilutė“ 23 pav. Šis langas uždaromas mygtuko „OK“ paspaudimu
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42 Modulio parametrų ataskaita

15. Komponentų duomenų ataskaita
Šiame lange formuojama ir pateikiama pasirinkto objekto prietaiso komponentų duomenų ataskaita. Iš išsiskleidžiančių sąrašų pasirenkami objektas, kurio prietaiso komponentų duomenis norėsite peržiūrėti, tada iš žemiau esančio sąrašo pasirinkite prietaiso komponentą, kurio parametrus norėsite peržiūrėti. Jį pasirinkus po sąrašu esančiame lange bus rodomi visi pasirinkto komponentų parametrų pavadinimai Tuos kuriuos norėsite peržiūrėti pažymėkite ir įtraukite į ataskaitos langą arba pašalinkite iš jo mygtukų [image: image92.jpg]
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 paspaudimais mygtukai [image: image94.jpg]


 iš lango į langą perkelia tik pažymėtus parametrų pavadinimus, jeigu prieš spaudžiant mygtukus bus nepažymėtas nė vienas parametro pavadinimas bus parodomas dialogo langas su užrašu „Nepažymėta sąrašo eilutė“ 23 pav. Šis langas uždaromas mygtuko „OK“ paspaudimu
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43 pav. Komponentų duomenų ataskaita: Komponentų duomenų ataskaitos formavimo langas
.
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44 pav. Komponentų duomenų ataskaita
16. Objektų stebėjimo sąrašas
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45 pav. Objektų stebėjimo sąrašas

Šiame lange galima stebėti pasirinktų objektų ar objekto ryšio būsena ir prietaiso informaciją apie kritinius įvykius.
17. Objekto prietaisų administravimas


Šiame lange galėsite peržiūrėti ir konfigūruoti prietaiso pranešimus, nuskaityti archyvo duomenis, taip pat stebėti ir valdyti objektų apsaugą.
18. Objekto prietaisų administravimas: Prietaiso pranešimų konfigūravimas
[image: image98.png]rubisafe3 - Microsoft Internet Explorer provided by Rubicon Group ==
& - [ nto:/www ribisae Jt/v3/mairsite aspxedititem =597 1 = [4)x][Googie [
W & e rubisafe3 | | |a~

v = v rPage ¥ 3 Tools v >

Prietaiso pranegimy konfigiravimas Prietaiso praneSimy konfigiravimas

Objekto prietaisy administravinas v

ijunges: Kliento Vartotojas

Archyvo duomeny nuskaitymas Objektas [1838] Lithuania Vilniaus m. Smolensko g. 12 -P105 v
Apsaugos stebejimas ir valdymas Prietaisas RubiSafe? P105 ¥
Komponento duomeny nuskaitymas .
Pranegimai msgR2_ftampa yra =l
Prietaiso laiko nustatymas
Prietaiso jwykis™ Module Zero.[0]Fower ON ]|

Perkrauti prietais
Kritines reikémes
Slegiu ir temperatary Min/Max ribos

=
[sougon | nauo |

[= Privalomi uzpildyt formos aukai

_ m
msgR2_tampayra
o msgR2_Siurblio avarija False Q

[
[T [ [ [J@internet [*100% ~
RubiSafe...| ¥ untitled ... | EY/[02 G 3= &2 & 16 10:01

E#





46 pav. Prietaiso pranešimų konfigūravimas

Šiame lange susiejami prietaiso generuojami įvykiai ir apie šiuos įvykius vartotoją informuojančių pranešimų tekstai, kuriuos prie sistemos prisijungę vartotojai matys pranešimų lange arba jei vartotojas neprisijungęs prie sistemos siunčiami SMS žinutėmis į mobilų telefoną. Pirmiausia iš išsiskleidžiančių sąrašų pasirenkami objektas ir prietaisas Vėliau pranešimo tekstas ir prietaiso įvykis abu šie laukai yra privalomi. Tada priklausomai nuo pranešimo svarbos pažymima „Kritinės reikšmės“, tada visi duomenys išsaugomi mygtuko [image: image99.jpg]1§saugoti



 Jeigu pakeitimų išsaugoti nenorite spauskite mygtuką [image: image100.jpg]1 naujo




 
Jeigu norite redaguoti pranešimų įrašų duomenis, spauskite kairėje įrašo pusėje esantį mygtuką [image: image101.jpg]


 „Redaguoti“, kuris atidarys klientų objektų grupės redagavimo langą.

Norint ištrinti pasirinktą pranešimo įrašą reikia paspausti dešinėje esantį mygtuką [image: image102.jpg]


 „Ištrinti“.

Po jo paspaudimo parodomas dialogo langas su klausimu „Ar tikrai trinsite įrašą?“ 

Jei tikrai trinsite įrašą spauskite dialogo lango mygtuką „OK“ Jeigu įrašo netrinsite spauskite dialogo lango mygtuką „Cancel“.
19. Objekto prietaisų administravimas: Archyvo duomenų nuskaitymas
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47 pav. Archyvo duomenų nuskaitymas


Šiame lange galima užklausti pasirinkto objekto (ų) prietaiso (ų) archyvus. Pirmiausia ( pažymimas archyvo indeksas. Tada ( pažymimas prietaisas(ai), kurių archyvai bus užklausiami. Paspaudus mygtuką [image: image104.jpg]Uzklausti prietaisus



. Parodomas dialogo langas su klausimu „Užklausti archyvų duomenis?“ Jei užklausiate patvirtinkite tai mygtuko „OK“ paspaudimu. Tuomet bus parodomas užklausų būsenos stebėjimo langas, kuriama rodoma užklausos būsena. Grįžti į archyvo duomenų nuskaitymo langą galima spaudžiant mygtuką [image: image105.jpg]Atgal



 Jeigu prieš spaudžiant mygtuką [image: image106.jpg]Uzklausti prietaisus



 nepažymimas archyvas ir /arba prietaisas. O dialogo lange „Užklausti duomenis?“ spaudžiamas mygtukas „OK“. Parodomas dialogo langas su užrašu: „Nepažymėti užklausiami archyvai arba prietaisai“. Langas uždaromas mygtuko „OK“ paspaudimu.
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48 pav. „Užklausti archyvų duomenis?“
[image: image108.png]Microsoft Internet Explorer
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49 pav. Nepažymėti užklausiami archyvai arba prietaisai
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50 pav. Užklausų būsenos stebėjimas
Tik patvirtinus automatiškai atsidaro aktyvių užklausų stebėjimo langas, kuriame rodoma vartotojo suformuotos užklausos būsena (formuojama, siunčiama, baigiama, sėkmingai baigta) užklausos tipas, numeris ir prietaiso numeris. 
20. Objekto apsaugos stebėjimas ir valdymas
Šiame lange rodomos objekto apsaugos būsenos. Taip pat yra galimybė jas keisti: įjungti arba išjungti apsaugą.
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51 pav. Apsaugos stebėjimas ir valdymas


Šiame lange rodoma, bei įjungiama arba išjungiama pasirinkto objekto apsaugos būsena. Paspaudus užrašą „Apsauga įjungta“(raudonos spalvos) arba „Apsauga išjungta“ žalios spalvos rodomas dialogo langas su klausimu: „Keisti būseną?“ 
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52 pav. keisti būseną

Jeigu norite pakeisti apsaugos būseną spauskite dialogo lango mygtuką „OK“, jei ne spauskite mygtuką „Cancel“.
21. Komponento duomenų nuskaitymas
Šiame lange galima nuskaityti pasirinkto objekto prietaiso komponentų (skaitiklių) duomenis
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53 pav. Komponento duomenų nuskaitymas užklausiamo komponento pasirinkimas
Pirmiausia iš komponentų sąrašo 53 pav. pasirenkamas reikiamas komponentas, elektra, karštas, šaltas vanduo ir pan. Pasirinkus reikiamą komponentą parodoma objekto ir prietaiso informacija arba jei paieškoje pasirinkti keli objektai pasirinktų objektų ir prietaisų sąrašas. Stulpelyje užklausti pasirinkto objekto prietaisas pažymimas ( ir spaudžiamas mygtukas [image: image113.jpg]rubisafe3 - Microsoft Internet Explorer provided by Rubicon Group
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. Tada atidaromas aktyvių užklausų stebėjimo langas, kuriame rodoma komponentų duomenų užklausos eiga 54 pav. komponento duomenų nuskaitymo langą grįžtama paspaudus mygtuką „Atgal“
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54 pav. Komponento duoemenų nuskaitymas prietaiso pasirinkimas
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55 pav. Komponento duomenų nuskaitymas: užklausų stebėjimas
22. Prietaiso laiko nustatymas

Šiame lange rodomas pasirinkto objekto ar objektų prietaisų laikas ir Rubisafe sistemos serverio laikas bei objekto prietaiso ir sistemos laiko skirtumas. 56 pav. Stulpelyje laiko koregavimas pažymėjus pasirinktą prietaisą (. Galima užklausti prietaiso laiką arba jeigu prietaiso laikas labai skiriasi nuo sistemos laiko nusiųsti sistemos laiką į prietaisą. Naudojantis mygtukais 
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. Pažymėjus prietaisą ir nuspaudus kurį nors iš šių mygtukų į prietaisą bus siunčiama atitinkama komanda, kurios siuntimo eigą rodoma aktyvių užklausų stebėjimo lange.
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56 pav. Prietaiso laiko nustatymas
23. Perkrauti Prietaisą
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57 pav. Perkrauti prietaisą
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 prietaisui bus siunčiama komanda persikrauti. Komandos siuntimo eigą rodoma aktyvių užklausų stebėjimo lange. 
24. Slėgių ir temperatūrų Min/Max ribos
Šiame lange rodomos, arba  keičiamos slėgių minimalios ir maksimalios ribos. Pažymėjus pasirinkto objekto prietaisą ( ir paspaudus mygtuką [image: image121.jpg]rubisafe3 - Microsoft Internet Explorer provided by Rubicon Group =%
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 prietaise nurodytos minimalios ir maksimalios slėgio ribos. Užklausa rodoma aktyvių užklausų stebėjimo lange. Norint jas pakeisti naudojantis RubiSafe sistema reikia spausti mygtuką [image: image122.jpg]rubisafe3 - Microsoft Internet Explorer provided by Rubicon Group =%
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 tada bus atidaromas Min, ir max. slėgio ribų redagavimo langas. Reikiamo slėgio daviklio P[daviklio nr.] MaxValue,Bar Stulpelyje  „Nauja reikšmė“ įvedama nauja maksimali slėgio riba. Minimali slėgio riba įvedama P[daviklio nr.] MinValue,Bar stulpelyje  „Nauja reikšmė“. Pakeitimai išsaugomi mygtukų „Išsaugoti nustatymus“ Šiuo paspaudimu pakoreguotos reikšmės taip pat išsiunčiamos prietaisui. Mygtuku „Gamyklinės reikšmės“ atstatomi gamykliniai slėgio ribų nustatymai.
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58 pav. Slėgių ir temperatūrų min. max. ribos
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59 pav. Slėgių ir temperatūrų min. max. ribos
25. Schemų administravimas

Šiame lange turintis reikiamas teises sistemos vartotojas gali dirbti su objekto schemomis.
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60 pav. Schemų administravimas: Schemų redagavimas

Pasirinkus punktą schemų administravimas patenkama į schemų administravimo langą.

Šiame lange galite sukurti ir priskirti objektui 1 ar kelias schemas arba redaguoti bei ištrinti esamas schemas.Kad būtų lengviau rasti reikiamą schemą galima pasinaudoti paieška. Paieškos lauke įvedus schemos pavadinimą arba jo dalį, nuspaudus mygtuką ieškoti bus pateikiamas surastų schemų sąrašas. Esamos schemos redagavimo langas atidaromas dešinėje esančiu mygtuku [image: image126.jpg]


 „Redaguoti”. Schema ištrinama mygtuku ištrinti. Nuspaudus mygtuką [image: image127.jpg]


 „Ištrinti“. Parodomas dialogo langas su klausimu „Ar tikrai trinsite įrašą?„ Jeigu norėsite ištrinti schemą spauskite dialogo lango mygtuką OK, jeigu schemos trinti nenorite spauskite „Cancel“.
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61 pav. Dialogo langas: Ar tikrai trinsite įrašą?
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62 pav. Schemų administravimas schemų kūrimas


Nauja schema sukuriama spaudžiant mygtuką . [image: image130.jpg]Sukurti naujg schema,



 Tada atsidarys schemos kūrimo langas.


Iš lango kairėje esančios meniu juostos galėsite pasirinkti reikalingus schemos elementus; geometrines figūras bei teksto blokus. Darbui su elementais naudojama pelė.

Reikiamas elementas padedamas lange spragtelėjus jį pele elementų juostoje. Šalia naujai atsiradusio elemento matyti du elemento valdymo taškai vienas žalsvos, o kitas melsvos spalvos, tempiant pele melsvą tašką keičiamas elemento dydis, o tempiant melsvąjį keičiama objekto vieta lange. Taip pat šie 2 taškai rodo, kad elementas yra aktyvus, tai reiškia, kad jį galima redaguoti. 
Norint keisti elemento spalvą, reikia jį suaktyvinti, jei nėra aktyvus (spustelti elementą pele) paskui apačioje esančioje spalvų paletėje spustelti pele reikiamą spalvą.


Virš paletėje esantys mygtukai [image: image131.jpg]


 perkelti į priekį ir [image: image132.jpg]


 nukelti atgal keičia vienas ant kito sudėtų elementų padėtį. Tai reiškia, kad pasirinktas elementas perkeliamas į viršų arba apačią.

Mygtukas [image: image133.jpg]


 „Klonuoti“ sukuria tikslią, aktyvaus elemento kopiją, kurią padeda apatiniame kairiajame schemos redagavimo lango kampe.

[image: image134.jpg]


 mygtukas sumažina užrašam skirto teksto dydį.
· mygtukas padidina užrašam skirto teksto dydį.

[image: image135.jpg]Tekstas|



 Šiuo mygtuku į schemą įkeliamas užrašams skirto teksto blokas

[image: image136.jpg]


 mygtuku į schemą įkeliami kintamieji pvz. daviklių parodymai T0, T1 ir pan. [image: image137.jpg]


 mygtuku į schemą įkeliami įvykiai 

[image: image138.jpg]


 mygtuku į schemą įkeliami objekto įrangos valdymo mygtukai.
Nuspaudus mygtuką schemoje atsiranda teksto blokas su tokiu pačiu įrašu kaip ir ant mygtuko, tačiau vietoj šio įrašo galima įrašyti kintamojo, įvykio arba valdymo mygtuko pavadinimą. Schemos peržiūros lange bus rodoma reali kintamojo reikšmė (pvz. jeigu braižant schemą kintamasis bus įvardintas kaip T1) Jį schemos susiejimo su objektais lange susiejus su davikliu T1 schemos peržiūros lange bus matoma reali reikšmė.
Schemos pakeitimai išsaugomi klavišo [image: image139.jpg]


 „Saugoti“ paspaudimų. Po jo paspaudimo pasirodo dialogo langas, kad schema atnaujinta arba jei tai nauja schema, atsidaro schemos pavadinimo suteikimo langas, kuriame įvedamas schemos pavadinimas, patvirtinamas mygtuko [image: image140.jpg]‘Schemos pavadinimas
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 „Saugoti“ paspaudimu 63 pav.
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63 pav. Schemų administravimas: Schemos redagavimas: įveskite aprašymą

Pakeitimus būtinai reikia išsaugoti mygtuko [image: image142.jpg]


 „Saugoti“ paspaudimu, kadangi pakeitimai automatiškai neišsaugomi. Taip pat rekomenduojama braižant schemą periodiškai išsaugoti padarytus pakeitimus, kadangi sutrikus interneto naršyklės darbui pakeitimai taip pat neišsaugomi. 
Išsaugota schema atsiranda kliento schemų sąraše.
Schemos pavadinimas keičiamas, atidarius schemą schemų redagavimo lange ir paspaudus mygtuką 
[image: image143.jpg]


 „Saugoti“. Atsidarius schemos pavadinimo redagavimo langui, jame keičiamas schemos pavadinimas. Pakeitimai išsaugomi mygtuko „Saugoti“ [image: image144.jpg]‘Schemos pavadinimas
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 paspaudimu.
Simboliai, kurių nėra kompiuterio klaviatūroje pvz. °. į schemą įterpiami naudojantis MS Windows sistemos priemone Charakter map. Ją rasite Start=>Accessories=>System Tools=>Charakter Map.
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64 pav. Klaviatūroje nepateiktų simbolių įterpimo priemonė Charakter map (simbolių lentelė)
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65 pav. pav. Klaviatūroje nepateiktų simbolių įterpimo priemonė Charakter map (simbolių lentelė
Lentelėje pasirinkus reikalingą simbolį jis nukopijuojamas į schema. Jeigu to padaryti nepavyktų. Reikia nuspaudus kairįjį Alt klavišą skaičių klaviatūroje surinkti simbolio kodą. (Alt+kodas) Kodas rodomas simbolių lentelės apačioje 65 pav.65 pav. pav. Klaviatūroje nepateiktų simbolių įterpimo priemonė Charakter map (simbolių lentelė žyma A 

Pastaba: Nutrūkus ryšiui su duomenų baze arba sutrikus interneto naršyklės darbui schemoje padaryti pakeitimai automatiškai neišsaugomi, todėl, mygtuko saugoti paspaudimu reikėtų patvirtinti kiekvieną padarytą pakeitimą.
26. Schemų administravimas: Schemų susiejimas su objektais
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66 pav. Schemų susiejimas su objektais: Priskirti objektui schemą


Iš išsiskleidžiančio sąrašo pasirenkamas objektas. tada spaudžiamas mygtukas [image: image148.jpg]Priskirti objektui schema_



. Tada patenkama į schemų susiejimo su objektais langą. Iš išsiskleidžiančio schemų sąrašo pasirenkama reikiama schema.67 pav.
Norint iš šio puslapio grįžti į ankstesnį puslapį reikia spausti mygtuką [image: image149.jpg]Atgal
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67 pav. Schemų susiejimas su objektais: priskirti objektui schemą schemos parinkimas iš sąrašo

Pasirinkus schemą atsidaro schemų susiejimo su objektais langas. Jame matomi objekto schemos kintamųjų pavadinimai taip pat išsiskleidžiantys sąrašai iš kurių pasirenkami atitinkami kintamieji.
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68 pav. Schemų administravimas parodymų priskyrimas
atidaromas schemos parodymų priskyrimo langas. Iš išsiskleidžiančio sąrašo parenkamai parodymai, arba įvykiai, kuriuos norite priskirti Visi pakeitimai išsaugomi mygtuku [image: image152.jpg]IEsaugoti nustatymus



.

Schema peržiūros langas atidaromas, paspaudus schemos pavadinimą.

Schemų susiejimo su objektais lange stulpelyje Veiksmai  esančiu mygtuku [image: image153.jpg]


 „Redaguoti”. atidaromas schemos parodymų priskyrimo langas.
Schema ištrinama mygtuku ištrinti. Nuspaudus mygtuką [image: image154.jpg]


 „Ištrinti“. Parodomas dialogo langas su klausimu „Ar tikrai trinsite įrašą?„ Jeigu norėsite ištrinti schemą spauskite dialogo lango mygtuką OK, jeigu schemos trinti nenorite spauskite „Cancel“.
27. Kliento vartotojų administravimas

Šiame skyriuje: įvedami naujų ir redaguojami esamų kliento vartotojų duomenys, suteikiamos ir keičiamos vartotojo teisės. Taip pat yra galimybė blokuoti vieną ar kelis vartotojus.
Kliento vartotojų administravimas:vartotojų sąrašas
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69 pav. Kliento vartototojų sąrašas


Kliento vartotojai sistemoje Šiame lange galima kurti naujus redaguoti arba blokuoti esamus kliento vartotojus. Vartotojų sąrašas. Jeigu kuriamas naujas kliento vartotojas užpildomi visi vartotojo įvedimo formos laukai išskyrus vartotojo kalbos pasirinkimą, vartotojo sąsajos kalba pasirenkama iš išsiskleidžiančio sąrašo.


Jų pakeitimai išsaugomas mygtuko [image: image156.jpg]1§saugoti



 paspaudimu. Jeigu norite vieną po kito sukurti dar vieną vartotoją spauskite mygtuką [image: image157.jpg]1 naujo




 Jeigu norite redaguoti kliento vartotojo duomenis, spauskite kairėje įrašo pusėje esantį mygtuką [image: image158.jpg]


„Redaguoti“, kuris atidarys kliento vartotojo redagavimo langą.


Norint ištrinti pasirinktą vartotoją reikia paspausti dešinėje esantį mygtuką [image: image159.jpg]


 „Ištrinti“. .


Po jo paspaudimo parodomas dialogo langas su klausimu „Ar tikrai trinsite įrašą?“ 

Jei tikrai trinsite įrašą spauskite dialogo lango mygtuką „Ok“ Jeigu įrašo netrinsite spauskite dialogo lango mygtuką „Cancel“

vartotoją galima užblokuoti mygtuko [image: image160.jpg]


 „Blokuoti“ paspaudimu. Klientą užblokavus mygtuko „Blokuoti“[image: image161.jpg]


 spalva pasikeičia iš raudonos į žalią [image: image162.jpg]


 „Atblokuoti“ Klientas atblokuojamas mygtuko [image: image163.jpg]


 paspaudimu. Mygtuko spalva pasikeičia į rusvą.
Kliento vartotojų administravimas: Kliento vartotojų teisių nustatymas

Šiame lange kiekvienam kliento vartotojui registruotam sistemoje, bus suteikiamos, atitinkamos teisės, priskiriant vartotoją, stebėtojo, operatoriaus, administratoriaus teises, suteikiančiai vartotojų grupei.
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70 pav. Klientų vartotojų teisių nustatymas

Tik atidarius klientų vartotojų teisių nustatymo langą rodomas kliento pavadinimas, žemiau išsiskleidžiantis kliento vartotojų vardų sąrašas ir yra aktyvus skirtukas,“Priskirtos vartotojų grupės“, po skirtuku rodomas vartotojų grupių sąrašas, kurioms priklauso, iš sąrašo pasirinktas vartotojas. Norint vartotoją pašalinti iš grupės, reikia pažymėti grupės pavadinimą ( ir jį ištrinti Mygtuko [image: image165.jpg]Ltrinti



 paspaudimu. Tuomet grupės pavadinimas atsiras bendrame vartotojų grupių sąraše. Jį galėsite rasti pasirinkę skirtuką „Priskirti kitas kliento vartotojų grupes“.
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71 pav. kliento vartotojų teisių nustatymas

Pasirinkus skirtuką „Priskirti naujas vartotojų grupes“ lange matysite visų vartotojų grupių sąrašą. iš išsiskleidžiančio sąrašo pasirinkite vartotojo, kurį priskirsite grupei, vardą, tada pažymėkite grupės, kuriai priskirsite vartotoją pavadinimą ( ir spauskite apačioje esanti mygtuką „Priskirti“[image: image167.jpg]Priskirti



. Po priskyrimo nuspaudę skirtuką „Redaguoti jau priskirtas vartotojų grupes“ lange pamatysite grupės pavadinimą kuriai priskyrėte vartotoją.
Kliento vartotojų administravimas: vartotojų grupės
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72 pav. Kliento vartotojų administravimas: vartotojų grupės


Kliento Vartotojų grupės Šiame lange galima kurti naujas arba redaguoti esamas kliento Vartotojų grupes lange rodomas kliento Vartotojų grupių sąrašas. Jeigu kuriama nauja kliento Vartotojų grupė lauke „Grupės pavadinimas“ įrašomas naujos grupės pavadinimas. Jis išsaugomas mygtuko [image: image169.jpg]1§saugoti



 paspaudimu. Jeigu norite vieną po kitos sukurti dar kelias grupes spauskite mygtuką [image: image170.jpg]1 naujo




.

Jeigu norite redaguoti kliento Vartotojų grupės duomenis, spauskite kairėje įrašo pusėje esantį mygtuką [image: image171.jpg]


 „Redaguoti“, kuris atidarys klientų Vartotojų grupės redagavimo langą.

Norint ištrinti pasirinktą kliento Vartotojų grupę reikia paspausti dešinėje esantį mygtuką [image: image172.jpg]


„Ištrinti“.

Po jo paspaudimo parodomas dialogo langas su klausimu „Ar tikrai trinsite įrašą?“
Jei tikrai trinsite įrašą spauskite dialogo lango mygtuką „Ok“ Jeigu įrašo netrinsite spauskite dialogo lango mygtuką „Cancel“.
Kliento vartotojų administravimas: Kliento vartotojų grupės teisės 
Šiame lange kiekvienam kliento vartotojui registruotam sistemoje, bus suteikiamos, atitinkamos teisės, priskiriant vartotoją, stebėtojo, operatoriaus, administratoriaus teises, suteikiančiai vartotojų grupei.
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73 pav. Klientų vartotojų teisių nustatymas


Tik atidarius klientų vartotojų teisių nustatymo langą rodomas kliento pavadinimas, žemiau išsiskleidžiantis kliento vartotojų vardų sąrašas ir yra aktyvus skirtukas,“Priskirtos vartotojų grupės“, po skirtuku rodomas vartotojų grupių sąrašas, kurioms priklauso, iš sąrašo pasirinktas vartotojas. Norint vartotoją pašalinti iš grupės, reikia pažymėti grupės pavadinimą ( ir jį ištrinti Mygtuko [image: image174.jpg]Ltrinti



 paspaudimu. Tuomet grupės pavadinimas atsiras bendrame vartotojų grupių sąraše. Jį galėsite rasti pasirinkę skirtuką „Priskirti kitas kliento vartotojų grupes“.
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74 pav. kliento vartotojų teisių nustatymas

Pasirinkus skirtuką „Priskirti naujas vartotojų grupes“ lange matysite visų vartotojų grupių sąrašą. iš išsiskleidžiančio sąrašo pasirinkite vartotojo, kurį priskirsite grupei, vardą, tada pažymėkite grupės, kuriai priskirsite vartotoją pavadinimą ( ir spauskite apačioje esanti mygtuką „Priskirti“[image: image176.jpg]Priskirti



. Po priskyrimo nuspaudę skirtuką „Redaguoti jau priskirtas vartotojų grupes“ lange pamatysite grupės pavadinimą kuriai priskyrėte vartotoją.
Kliento vartotojų administravimas: Kliento vartotojų grupių objektai
Šiame skyrelyje rašoma, kaip kliento vartotojų grupėms priskirti naujas objektų grupes arba ištrinti esamus priskyrimus.
[image: image177.png]laxthon Browser

Eile Edt View Favorites Groups Optins Took Window Help
Siddress @] http:/fwww.rubisafe. 3 mainsite. aspxrsubf=33 - 8-

Vartotoju saragas

Kilenty vartotojy teisiy nustatymas Kiiento pavadinimas s 7]

Vartotojy grupes Kiiento vartotojy grupés [Apskaitos operatorius

Vartotoju grupés teisés

Klienty vartotojy grupiy objektai Nera duomeny

Kiienty objekty grupavimas
Objekty grupes
Kiiento RFID korteliy paskirstymas

Kiiento vartotojy grupes pranesimai

4 If the doctor tells you:"this is gonna sting," You better ook out. @0 sBR%ke 1921685245  468KB 210M 1
start| @ QB @ @ E & ” D0dversions | #1Copy of Ru... | @ rubisafe3 - ... [[@ rubisafe3 ... ¥ untitled - Pa...| Bl [@ @@ A& R ¢ B & 07:33





75 pav. Kliento vartotojų grupių objektai: kliento vartotojų grupių objektai

Kliento vartotojų grupių objektų lange priklausomai nuo to ar redaguosite jau priskirtas kliento vartotojų grupių objektų grupes ar priskirsite naujus, pirmiausia reikėtų pasirinkti grupę kuriai priskirsite arba iš kurios šalinsite objektų grupes bei reikiamą skirtuką tik atidarius langą jame aktyvus skirtukas Priskirtos objektų grupės. Jei kliento vartotojų grupei dar nebus priskirta nei viena kliento objektų grupė lange vietoje grupių sąrašo bus rodomas užrašas: „Nėra duomenų“. Norėdami pašalinti iš grupės jau priskirtą objektą jį pažymėkite ( ir spauskite mygtuką [image: image178.jpg]Ltrinti



Iš sąrašo pašalinta objektų grupė atsiranda bendrame visų objektų grupių sąraše. Jį rasti galite pasirinkę skirtuką „Nepriskirtos objektų grupės“.
Kliento vartotojų administravimas: Kliento objektų grupavimas
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76 pav. Kliento objektų grupavimas kliento vartotojų grupių objektai

Pasirinkę skirtuką „Priskirti naujus objektus“ gausite sąrašą su visais sistemoje esančias objektų pavadinimais. Norėdami priskirti objektą pasirinktai kliento Vartotojų grupei pažymėkite priskiriamą objektą ( ir paspauskite apačioje esantį mygtuką [image: image180.jpg]Priskirti




Norėdami pašalinti iš grupės jau priskirtą objektą jį pažymėkite ( ir spauskite mygtuką. [image: image181.jpg]Ltrinti



 Iš grupės objektų sąrašo pašalintas objektas atsiranda bendrame visų objektų sąraše. Jį rasti galite pasirinkę skirtuką „Priskirti naujus objektus“.
Kliento vartotojų administravimas: Kliento objektų grupės
[image: image182.png]Eile Edt View Favorites Groups Optins Took Window Help
0-002-H-B-6&kB9D-

Address @] http:/faww.rubisafe.ltv3/mainsite. asprosubfn=29 -8

Kilenty vartotojy teisiy nustatymas Kiiento pavadinimas™ s 7]
Vartotoju grupés ‘Objekty grupes pavadinimas™
Vartotoju grupés teisés Tesaugoti | I naujo
Kiienty vartotojy grupiy objekial [~ Privalomi uzpildyti formos laukal
Objekty grupés © Client Administrator Presentation [x]
(-] Gen. rangos skyrius [x]
Kiiento RFID korteliy paskirstymas e e o
Kliento vartotojy grupés pranesimai © Mobil Katiline Test 1<)
[~} Mokymai [x}
[~} Nuoteku bandymams [x}
© RAS KAC Viewers o
[~} RAS-Eksploatacija [x}
[~} RAS-Katilines [x}
[~} RAS-NamuApskaita [x}
Tragai: 19 [ 12 ] Puslapiai: 2 [+]
51Dane @0 sRR*D 1921685245 4GTKE 152M 1
#start| G IEHDE @ oK. B oH. | Ev. Yo [[@r. Ev.]Ev.|Ev.| HI|0eat@is #¢20 8 1611





77 pav. Kliento vartotojų administravimas: kliento objektų grupės


Kliento objektų grupės Šiame lange galima kurti naujas arba redaguoti esamas kliento objektų grupes. Jei kliento administratorius dirba su keletu klientų tai pirmiausia privaloma iš išsiskleidžiančio sąrašo išsirinkus klientą. Parodomas šio kliento objektų grupių sąrašas.Jeigu kuriama nauja kliento objektų grupė lauke „Grupės pavadinimas“ įrašomas naujos grupės pavadinimas. Jis išsaugomas mygtuko [image: image183.jpg]1§saugoti



 paspaudimu. Jeigu norite vieną po kitos sukurti dar kelias objektų grupes spauskite mygtuką [image: image184.jpg]1 naujo




.

Jeigu norite redaguoti kliento objektų grupės duomenis, spauskite kairėje įrašo pusėje esantį mygtuką [image: image185.jpg]


 „Redaguoti“, kuris atidarys klientų objektų grupės redagavimo langą.

Norint ištrinti pasirinktą kliento objektų grupę reikia paspausti dešinėje esantį mygtuką [image: image186.jpg]


 „Ištrinti“.

Po jo paspaudimo parodomas dialogo langas su klausimu „Ar tikrai trinsite įrašą?“ 

Jei tikrai trinsite įrašą spauskite dialogo lango mygtuką „OK“ Jeigu įrašo netrinsite spauskite dialogo lango mygtuką „Cancel“.
Kliento vartotojų administravimas: Kliento RFID kortelių paskirstymas
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78 pav. Kliento RFID kortelių paskirstymo langas


Šiame lange kliento vartotojams, priskiriamos naujos RFID kortelės ir redaguojami esamų kortelių duomenys. Taip pat rodomas jau priskirtų turėtojams kortelių sąrašas. Jeigu kliento administratorius dirba su keliais klientais, pirmiausia, iš išsiskleidžiančio sąrašo lauke „Kliento pavadinimas“ pasirenka klientą. Dirbant su vienu klientu sąrašas neišsiskleidžia. iš sekančio sąrašo lauke „RFID kortelė“ išsirenka priskiriamos RFID kortelės numerį, kuri bus priskirsta vartotojui. Laukuose „Priskirta nuo (yyyy-mm-dd)“ iš šalia esančio kalendoriaus parenkama arba įvedama kortelės priskyrimo turėtojui laikotarpio pradžios data. Lauke „Priskirta iki (yyyy-mm-dd)“ įvedama kortelės priskyrimo turėtojui laikotarpio pabaigos data. Lauke „Kortelės turėtojas“ įrašomi RFID kortelės turėtojo vardas, pavardė, pareigos ar kiti padedantys jį identifikuoti duomenys.
Į kortelių įrašų redagavimo langą paspaudus kairėje įrašo pusėje esantį mygtuką [image: image188.jpg]


 „Redaguoti“,
Kliento vartotojų administravimas: Kliento vartotojų grupės pranešimai
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79 pav. Kliento vartotojų grupės pranešimai

Šiame lange Kliento vartotojų grupėms priskiriami pranešimai, lauke „Pranešimai“ pasirenkamas pranešimo raktažodis Lauke „Prioritetas“ nurodomas pranešimo prioritetas, Lauke „Rodyti po min.“ pranešimo reakcijos laikas, t. y. po kurio laiko nuo įvykio pranešimas rodomas vartotojui. Žemiau ( pažymimi pranešimo „Siuntimo vartotojui būdai“ SMS į telefoną arba elektroniniu paštu. Taip pat nurodomas laikas po kurio išsiųsti pranešimą nurodytu būdu.
Taip pat rodomas jau sukurtų pranešimų sąrašas.

Visi pakeitimai išsaugomi mygtuko [image: image190.jpg]1§saugoti



 paspaudimu. Jeigu norite vieną po kitos sukurti dar kelis pranešimus spauskite mygtuką [image: image191.jpg]1 naujo




.

Jeigu norite redaguoti pranešimų įrašus, spauskite kairėje įrašo pusėje esantį mygtuką [image: image192.jpg]


 „Redaguoti“, kuris atidarys pranešimų redagavimo langą.

Norint ištrinti pasirinktą pranešimo įrašą reikia paspausti dešinėje esantį mygtuką [image: image193.jpg]


 „Ištrinti“.
Bus parodomas dialogo langas su įrašu: „Ar tikrai trinsite įrašą?“ Jei taip spauskite dialogo lango mygtuką „OK“, jei ne spauskite „Cancel“
28. Šildymo sistemų apskaita
Šildymo sistemų apskaitos lange pateikiami gyvenamųjų namų šildymo apskaitos duomenys.
Šildymo sistemų apskaita: Šilumos ūkio padaliniai
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80 pav. Šildymo sistemų apskaitos pagrindinis langas


Šildymo sistemos apskaitos lange rodomas šilumos ūkio padalinių įrašų ir padalinių šildymo sezonų redagavimo langas. Šie langai atskirti skirtukais. Jame galima kurti naujus kliento šilumos ūkio padalinių įrašus, redaguoti arba trinti senus kliento šilumos ūkio padalinių įrašus. Taip pat įvesti arba trinti šilumos ūkio padalinių šildymo sezonų pradžios ir pabaigos datų įrašus. Visi pakeitimai išsaugomi mygtuko [image: image195.jpg]1§saugoti



 paspaudimu. Jeigu norite vieną po kitos sukurti, išsaugoję paskutinio įrašo pakeitimus spauskite mygtuką [image: image196.jpg]1 naujo




.
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81 pav. Šilumos ūkio padaliniai: Padalinių šildymo sezonai

Jeigu norite redaguoti šilumos padalinių įrašus, spauskite kairėje įrašo pusėje esantį mygtuką [image: image198.jpg]


 „Redaguoti“, kuris atidarys šilumos ūkio padalinių redagavimo langą.

Norint ištrinti pasirinktą pranešimo įrašą reikia paspausti dešinėje esantį mygtuką [image: image199.jpg]


 „Ištrinti“.
Bus parodomas dialogo langas su įrašu: „Ar tikrai trinsite įrašą?“ Jei taip spauskite dialogo lango mygtuką „OK“, jei ne spauskite „Cancel“

Šildymo sistemų apskaita: Namai

 „Šildymo apskaitos duomenys“, 80 pav. Jame yra galimybė iš išsiskleidžiančių sąrašų pasirinkti namą ir skaitiklio tipą, taip pat 3 skirtukais atskirtuose languose galima matyti Einamuosius šildymo apskaitos duomenis, Taip pat bendrą apskaitos duomenų archyvą ir energijos apskaitos archyvą.

Puslapyje namai pateikiami namų ir namuose esančių įvadinių bei butų skaitiklių aprašymai bei duomenys. Taip pat matomas jau esamų namų aprašymų sąrašas. Visi pakeitimai išsaugomi mygtuko [image: image200.jpg]1§saugoti



 paspaudimu. Jeigu norite vieną po kito sukurti keletą namų aprašymų, išsaugoję paskutinio įrašo pakeitimus spauskite mygtuką [image: image201.jpg]1 naujo
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82 pav. šildymo sistemų apskaita namų aprašymas
Jeigu norite redaguoti namo aprašymo įrašą, spauskite kairėje įrašo pusėje esantį mygtuką [image: image203.jpg]


 „Redaguoti“, kuris atidarys šilumos ūkio padalinių redagavimo langą.

Norint ištrinti pasirinktą namo aprašymo įrašą reikia paspausti dešinėje esantį mygtuką [image: image204.jpg]


 „Ištrinti“.
Bus parodomas dialogo langas su įrašu: „Ar tikrai trinsite įrašą?“ Jei taip spauskite dialogo lango mygtuką „OK“, jei ne spauskite „Cancel“
[image: image205.jpg]rubisafe3 - Maxthon Browser —|=]
e Edit View Favorites Groups Options Tools Window Help

Silumos kio padaliniai

Namai

Sildymo apskaitos duomenys

Buto numeris*™

[—
Apragymas |
Savininko vardas |
Savininko pavarde |
fmone |
—
e

Telefonas

Gyventojal o
Plotas o
Gyvatukal 0

Abonento numeris
Sildomas grindy plotas, m2 [0

Gyvatukai naudojami

Sildymo sanaudy koeficientas
Kbs

W

Bsaugoti | 15 naujo

[* Privalomi uzpildyti formos laukai

= "‘%k i % H
. koefidentas
e .l o )
e w o 72750 o
e " 0 6170 1 nmannn 0000 True o
e na 0 40090 fpm— 0000 True o
e s 0 s0310 1 T— 0000 True o
) w6 0 67.900 L ——— 0.000 True ')
e w7 0 40170 1 w— 0000 True o
e =5 o 0480 1 0000 True o
e w10 0115250 2 —— 0000 True o
e - 0 66500 1 ma—n—— 0000 True o
Tragai: 13 [ 12 ] Puslapiai: 2 [+]
¥ You can choose the interface's font from the customize dialog @o 2™ 1921885245 474KB  127M 1

wstart| G G @ [+ @

» GL.. [@r.. =E.|8W. LR |@R...| 0L @ORUIHII SR 11:04





83 pav. Namo aprašymas Butai name: buto aprašymas

Lange butai name rodomas buto aprašymo įvedimo langas ir namo butų sąrašas. Visi pakeitimai išsaugomi mygtuko [image: image206.jpg]1§saugoti



 paspaudimu. Jeigu norite vieną po kitos sukurti, išsaugoję paskutinio įrašo pakeitimus spauskite mygtuką [image: image207.jpg]1 naujo




.
 Jeigu norite redaguoti namo buto aprašymo įrašą, spauskite kairėje įrašo pusėje esantį mygtuką [image: image208.jpg]


 „Redaguoti“, kuris atidarys buto aprašymo redagavimo langą.

Norint ištrinti pasirinktą namo aprašymo įrašą reikia paspausti dešinėje esantį mygtuką [image: image209.jpg]


 „Ištrinti“.
Bus parodomas dialogo langas su įrašu: „Ar tikrai trinsite įrašą?“ Jei taip spauskite dialogo lango mygtuką „OK“, jei ne spauskite „Cancel“
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84 pav. Butai name,Buto aprašymas, Buto skaitikliai


Lange buto skaitikliai rodomas buto skaitiklių aprašymo redagavimo langas ir buto skaitiklių sąrašas. Jeigu norite redaguoti buto skaitiklio aprašymo įrašą, spauskite kairėje įrašo pusėje esantį mygtuką [image: image211.jpg]


 „Redaguoti“, kuris atidarys skaitiklių aprašymų redagavimo langą.

Norint ištrinti pasirinktą skaitiklio aprašymo įrašą reikia paspausti dešinėje esantį mygtuką [image: image212.jpg]


 „Ištrinti“.
Bus parodomas dialogo langas su įrašu: „Ar tikrai trinsite įrašą?“ Jei taip spauskite dialogo lango mygtuką „OK“, jei ne spauskite „Cancel“
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85 pav. Remonto periodai


Lange remonto periodai yra skaitiklių remonto laikotarpių įvedimo langas, Taip pat jame rodomas jau įvestų remonto periodų sąrašas. Iš sąrašo pasirenkamas butas bei buto skaitiklio, kuris remontuojamas tipas. Visi pakeitimai išsaugomi mygtuko [image: image214.jpg]1§saugoti



 paspaudimu. Jeigu norite vieną po kitos sukurti, išsaugoję paskutinio įrašo pakeitimus spauskite mygtuką [image: image215.jpg]1 naujo




.
Norint ištrinti pasirinktą skaitiklio remonto periodo įrašą reikia paspausti dešinėje esantį mygtuką [image: image216.jpg]


 „Ištrinti“.
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86 pav. Namų įvadiniai skaitikliai
Šildymo apskaitos duomenys: Einamieji duomenys

Pasirinkę meniu punktą „Šildymo sistemų apskaita“ pateksite į šildymo sistemų apskaitos duomenų langą. Jame iš išsiskleidžiančio objektų (Namų) sąrašo galima pasirinkti reikiamą objektą 87 pav.
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87 pav. Šildymo apskaitos duomenys: Einamieji duomenys, objektų (namų) sąrašas


Iš sąrašo pasirinkus reikiamą namą iš kito žemiau esančio sąrašo pasirenkamas skaitiklio tipas, kurio duomenis norėsite peržiūrėti. 88 pav.
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88 pav. Šildymo apskaitos duomenys: Einamieji duomenys, skaitiklių tipų sąrašas


Iš sąrašų pasirinkus reikiamą namą ir skaitiklio tipą (šalto vandens, karšto vandens, šilumos ir pan.) lange parodomi pasirinkto namo pasirinkto tipo skaitiklio arba skaitiklių einamieji apskaitos duomenys.
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89 pav. Šildymo apskaitos duomenys: Einamieji duomenys, šilumos skaitiklio duomenys

Šildymo apskaitos duomenys: Apskaitos duomenų archyvas

Pasirinkus sekantį skirtuką Apskaitos duomenų archyvas rodomas. Namų įvadinių skaitiklių ir butų skaitiklių duomenų apskaitos archyvas. Jame pateikiami šie namo įvadinių skaitiklių ir kiekvieno namo buto skaitiklių duomenys:

Įvadinių skaitiklių duomenys

Skaitiklio ID
Serijos numeris

Komponento pavadinimas

Laikotarpio pradžia
Pradinė reikšmė
Laikotarpio pabaiga 

Galutinė reikšmė
Laiko skirtumas
Skirtumas

Buto skaitiklių duomenys

Buto numeris

Skaitiklio ID
Serijos numeris

Komponento pavadinimas

Laikotarpio pradžia
Pradinė reikšmė
Laikotarpio pabaiga 

Galutinė reikšmė
Laiko skirtumas
Skirtumas

Bendra buto skaitiklių reikšmių suma
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90 pav. Šildymo apskaitos duomenys: Apskaitos duomenų archyvas

Šildymo apskaitos duomenys: Apskaitos duomenų archyvas
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91 pav. Šildymo apskaitos duomenys: Energijos apskaitos archyvas

Pasirinkus trečią skirtuką pateksite į šilumos sistemų apskaitos energijos duomenų archyvo langą.

Jame pateikiami duomenys apie namo butuose suvartotą energiją.

Buto numeris

Qrad daliklio
Qrad remonto
Qrad normatyvinis
Qrad galutinis
Energija dalikliams, MWh
Šildomas plotas, MWh
Šilumos skaitiklio energija, MWh
Energija karštam vandeniui, MWh
Energija gyvatukui, MWh
Energija grindų šildymui, MWh
Bendras suvartojimas, MWh
Šildymo apskaitos duomenys: Skaitiklių klaidos
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92 pav. Šildymo apskaitos duomenys skaitiklių klaidos

Šiame lange rodomi pasirinkto namo skaitiklių duomenys (skaitiklio nr, skaitiklio tipas ir pan.) klaidų pranešimai bei klaidų kodai. 
Šildymo apskaitos duomenys: Ryšio sutrikimai
Šiame lange rodomi pasirinkto namo skaitiklių duomenys (skaitiklio nr, skaitiklio tipas ir pan.)  ryšio sutrikimai . 
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93 pav. Ryšio sutrikimai
Šildymo sistemų apskaita:Šildymo apskaitos duomenys Buto skaitiklio duomenų išklotinė
[image: image225.jpg]rubisafe3 - Microsoft Internet Explorer provided by Ru

;on Group

& - [ hto:/www ribisae Jt/v3/mairsite aspx7fmask =192C19%2C1%2C 18rc=20

¥ & el rubisafe3

=14 [coogle
A

v & ¥ [rPage ¥ @Too\s v »

Silumos kio padaliniai
Namai
Sildymo apskaitos duomenys

Buto skaitikiio duomeny isklotiné

Sildymo sistemy apskaita

‘ Dabar prisijunges: Kliento Vartotojas

ORECEED

Buto skaitikiio duomeny iSklotiné
Skatikio tipas Kargtas vanduo v

[cotFosazszoze0ie

powoes - oo @

Teskoti | 15 naujo

Coan T e ] e

37.200 arifampoles sa:, Marijampoles m., BaznyEios g. 2

37.200 Marijampoles sav., Marijampoles m., Baznyios g. 28
37.200 Marijampolés sav., Marijampolés m., Baznyios g. 28
37.200 Marijampoles sav., Marijampoles m., Baznyios g. 28
37.200 Marijampolés sav., Marijampolés m., Baznyios g. 28
37.200 Marijampoles sav., Marijampoles m., Baznyios g. 28
37.200 Marijampolés sav., Marijampolés m., Baznyios g. 28
37.200 Marijampoles sav., Marijampoles m., Baznyios g. 28
37.200 Marijampolés sav., Marijampolés m., Baznyios g. 28
37.200 Marijampoles sav., Marijampoles m., Baznyios g. 28
37.200 Marijampolés sav., Marijampolés m., Baznyios g. 28
37.200 Marijampoles sav., Marijampoles m., Baznyios g. 28
37.200 Marijampolés sav., Marijampolés m., Baznyios g. 28
37.200 Marijampoles sav., Marijampoles m., Baznyios g. 28
37.200 Marijampolés sav., Marijampolés m., Baznyios g. 28
37.200 Marijampoles sav., Marijampoles m., Baznyios g. 28
37.200 Marijampolés sav., Marijampolés m., Baznyios g. 28
37.200 Marijampoles sav., Marijampoles m., Baznyios g. 28
37.200 Marijampolés sav., Marijampolés m., Baznyios g. 28
37.200 Marijampoles sav., Marijampoles m., Baznyios g. 28

Tra%ai 233[ 123456789 10 11 ] Puslapiai: 12 [+]

Serijos numeris

Laikotarpis (nuo-iki)

IraSo laikas &
2008-08-15 04:18:00
2008-08-15 04:18:00
2008-08-15 04:18:00
2008-08-15 12:04:00
2008-08-15 12:04:00
2008-08-15 20:33:00
2008-08-15 20:33:00
2008-08-16 04:41:00
2008-08-16 04:41:00
2008-08-16 12:15:00
2008-08-16 12:15:00
2008-08-16 12:15:00
2008-08-16 12:15:00
2008-08-16 12:15:00
2008-08-16 20:27:00
2008-08-16 20:27:00

2008-08-16 20:27:00
2008-08-16 20:27:00
2008-08-17 04:52:00

DWW W WL we W e W

El

|
wstart| G G @ ¥ @

[ 4@ Internet

[®100% ~

> [3]Inb... | #1Rub...| CIRIS. .| #win.

ool WA SvaReo 1554




94 pav. Buto skaitiklių duomenų išklotinė
Šiame lange įvedus skaitiklio serijos nr. ir pasirinkus laikotarpį bus parodoma šio skaitiklio duomenų išklotinė
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95 pav. Buto skaitiklių duomenų išklotinė
Jeigu Jums dar kyla neaiškumų ar klausimų kreipkitės info@rubisafe.lt . Mes pasistengsime Jums padėti. [image: image227.jpg]
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Prisijungimo formos laukelyje Vartotojo vardas 1 pav. A įveskite savo naudotojo vardą, o laukelyje Slaptažodis 1 pav. B įveskite slaptažodį, kuriuos jums yra suteikęs RubiSafe sistemos administratorius. Atminkite, kad slaptažodyje yra svarbios didžiosios ir mažosios raidės. Jei vardą ar slaptažodį pamiršote susisiekite su sistemos administratoriumi. Įvedę vardą ir slaptažodį spauskite mygtuką Prisijungti. 1 pav. C Paspaudus nuorodą administratoriumi automatiškai atsidarys elektroninio pašto programos naujo pranešimo langas su jau įrašytu administratoriaus adresu.
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Išsiskleidžiantys sąrašai � REF _Ref183410351 \h � \* MERGEFORMAT �15 pav.� A


Pastaba iš sąrašo nepasirinkę vietovės, gatvių sąrašo išskleisti negalėsite.


Įvesti paieškos parametrai patvirtinami mygtuko � 3 pav.B paspaudimu. Mygtuko � 6 pav.C paspaudimu paieškos parametrų laukai išvalomi.
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